WYDRUK

210x297

Stacja transf. Konsumentowa [|OP
15/0,4kV
6 30kVA Rozdzielnica
0.4kY Serwerowni
15KV | 3 YKY 5x70mm2 RS
| '1_2‘5—/'\ I=84m, dU=1,06%
Z00A Psz=75kW
Zakres opracowania
OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
"SZYBKIE WYLACZENIE"
TEMAT : RENONT SERWEROWNI
' POZNAN, UL. JANA PAWLA Il NR 14
INWESTOR : INSTYTUT OBROBKI PLASTYCZNEJ
METAL FORMING INSTITUTE .
UL. JANA PAWLA Il NR 14, POZNAN
BRANZA Elektryczna
STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
S¢ .
IRESS | SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RS [ SKALA: -
RYSUNKU :
PROJEKTOWAL : || mgr inZ. Przemystaw Paech DATA : NR RYS.:
upr. bud. 67/PW/92
07.2009 ]




